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Installationsanvisning 12-3208-MIL (rev2) Svenska 

Kabel 12-3208-MIL mellan Milleteknik UPS och Centralenhet SO-3208 

 
Denna instruktion gäller för revision 2, där kabeln är skärmad. 
 

Inkoppling 

SO-3208 EXP PORT 2 Signal UPS skruvplint 

Svart 0V 9 

Grön SLC 6 

Röd SDA 5 

   

SO-3208 Signal UPS skruvplint 

+24V +24V 1 

0V 0V 2 

 
Max kabellängd: 1,5 meter. 
 

 

 


